Možné venkovní úpravy oken IÚ
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Zvýšení ochranných vlastností IÚ zhmotněním oken obrubníky, násypem a dřevěnou opěrnou stěnou





Zvýšení ochranných vlastností  IÚ zhmotněním oken cihlami





50 cm





OBRUBNÍKY Z CHODNÍKU





DŘEVĚNÁ OPĚRNÁ STĚNA





CIHLY





45 cm





30 cm








